BUDYNEK BASENU
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p.p.=460,00 m.n.p.m

skrzynka qazowa zqodnie z WT

projektowany kanat sanitarny 200

kanal deszczowy 150

projektowany kanat sanitarny 200

projektowane przytacze wody

Urzadzenia technologiczne
wg. projektu technologii basenu.

Podejscie do urzadzen
technologicznych
wg. projektu technologii basenu.
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UWAGA: z uwagi na liczne sieci istniejgce i projektowane roboty prowadzi¢ recznie
w poblizu sieci infrastruktury aby nie uszkodzi¢ podziemnych przewodéw instalacyjnych .
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA GAZU

Skala Nrrys.: Data: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PRO-

1:100/200 mom <_ NO ‘_ @ . JEKTUBEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.




